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서론

  혼합층이온교환(Mixed-bed Ion Exchange, MBIE)은 구형(spherical shape)의 양이온 

및 음이온 교환 수지를 연속식 칼럼 내에서 잘 혼합하여 사용하는 기술로서, 수중에 불순

물 형태로 존재하는 양이온 및 음이온을 동시에 제거하는 데에 사용된다. 이 기술은 장치

의 조작이 간편하며, 각 이온교환 수지의 밀도 차를 이용한 이온교환 수지의 분리와 재생

이 가능하여 경제적이기 때문에 여러 형태의 분리 조작에 널리 응용되고 있다. 특히, 이

온의 농도가 ppb이하의 수준인 초순수의 제조와 특이 이온의 분리 및 회수에 많이 이용

되고 있다.  

  Silica(SiO2)는 보일러 유입수 중의 칼슘성분과 결합하여 규산칼슘을 생성하고, 알루미

늄 이온과 결합하여 여러 가지 형태의 합성물을 만든다. 이러한 물질들은 scale의 원인을 

제공하여 보일러의 설계수명을 단축시킨다. 또한 최근에는 의약품이나 반도체 등과 같이 

이온불순물 및 미생물의 농도가 ppt수준인 극 초순수를 필요로 하는 산업체에서도 silica

를 Na
+
, Cl

-
, Ca

2+
, Mg

2+ 
등과 함께 반드시 제거해야 할 물질로 규정하여 이를 제어하기 

위한 초순수의 제조장치의 설계 및 공정에 많은 관심을 나타내고 있다. 

  현재, MBIE칼럼의 거동에 영향을 미치는 여러 인자의 효과를 규명하여 정확한 이온교

환 현상을 체계적으로 분석하며, 또한 이미 개발된 수학적 모델의 정확성을 평가하여 그 

성능을 개선하고 MBIE기술의 응용도를 넓히기 위한 실험적 연구가 절실히 요구된다. 현

재까지는 주로 NaCl용액을 사용하여 여러 모델 인자들이 초순수 제조를 위한 MBIE칼럼

의 거동에 미치는 영향들을 규명하기 위한 연구들이 행하여졌다(Yoon et al., 1995; Noh 

et al., 2001,2003,2005). 본 연구에서는 MBIE의 silica제거능을 여러 조건하에서 실험적으

로 분석했다.

 

실험

  MBIE칼럼 내에 존재하는 silica 및 여러 이온들의 이온교환 현상에 대한 유입수의 농

도와 유속 등 주요 모델인자의 영향을 분석하기 위해서 양, 음이온교환수지를 혼합한 혼

합층칼럼을 이용한 연속식 실험을 행하였다. 연속식 실험에 사용된 장치는 Fig. 1에 나타

나 있다. 실험장치는 이중관으로 제작된 칼럼, 칼럼으로 용액을 유입하기 위한 펌프, 일정

한 온도를 유지하기 위한 열교환기, 유량계 및 샘플분석을 위한 Ion Chromatography(IC)
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와 UV로 구성되어 있다. 실험 칼럼은 pyrex 

glass로 만들며, 안에 채워진 수지의 혼합 

상태를 관찰할 수 있도록 투명하게 만든다. 

또한, 칼럼의 직경은 이온교환 수지의 크기

보다 상대적으로 크게 하여 벽효과를 줄였

다. 

 실험 장치의 setup이 모두 끝난 다음 장치

가 안정될 때까지는 초순수만을 항온조에 

통과하여 이온교환 수지가 혼합되어 있는 

실험 칼럼에 주입한다. 이때, 오염을 방지하

기 위해 오염이 없는 pulse 펌프와 tygon 튜

브를 사용한다. 실험 칼럼의 입구에 pH 센

서를 설치하여 용액의 pH 변화를 측정한다. 

system이 안정되면 초순수를 공급 용액으로 

대체하여 실험 칼럼에 주입한다. 실험 개시 

시각은 공급 용액이 칼럼에 주입되기 시작

하는 시각으로 칼럼 입구의 pH가 변화하기 

시작하는 시각과 동일하다. 혼합된 양이온 

수지에 대한 음이온 수지의 비는 수지의 특

성 및 실험 시간을 고려하여 결정한다. 용액의 온도를 일정하게 유지하기 위해 펌프부터 

실험 칼럼의 출구까지의 line을 heating tape으로 감고 칼럼은 2중관으로 만들며 두 개의 

관속의 용액들은 항온조를 통과한다. 용액의 공급 속도는 stop watch와 graduated 

cylinder를 이용하여 실험 line의 맨 끝에서 측정한다. 실험 칼럼을 통과한 용액은 큰 통

에 모아져 크고 긴 재생용 혼합식 이온교환 칼럼을 통과시켜 초순수로 만든 다음 다시 

공급 용액의 제조를 위해 사용된다. 샘플은 주기적으로 오염이 없는 샘플 병에 받아 UV

와 Ion Chromatography를 이용하여 분석한다. 

결과 및 토론

  모든 샘플을 분석하여 얻은 결과는 샘플 중의 음이온 농도를 시간의 함수로 그래프에 

그린 파과곡선으로 나타낸다. 전반적으로 모든 파과곡선들은 농도비 0.1 - 0.3의 초기누

출을 보이는데 이는 이온교환수지와 용액과의 접촉시간이 충분하지 않음에 기인한다. 이

러한 초기누출은 파과곡선의 전반적인 경향에는 별다른 영향을 주지 않음으로 주요 인자

들의 영향을 정확하게 분석하는 데에는 무리가 없어 보인다. 

1. 주입용액의 농도 영향

  칼럼 주입용액의 농도의 영향을 분석하기 위해 용액의 농도구배에 임의로 급격한 변화

를 1 - 2회 주었다. 용액의 농도가 일정한 경우 silica의 농도는 약 6.7ppm정도이다. 농도

구배에 변화를 1회 준 실험의 경우, 실험 개시 후 2시간동안은 6.7ppm의 silica용액이 공

급되고 그 후 용액의 농도는 21.3ppm으로 증가하여 1시간동안 공급된 다음 나머지 시간

동안은 6.7ppm의 일정한 농도를 유지한다. 2회의 변화를 준 실험의 경우에는 실험 개시 

후 1시간동안에는 6.12ppm의 농도를 유지하다가 20.9ppm으로 증가한다. 이 농도는 1시간

동안 유지되다가 다시 원래의 초기농도로 환원된 다음 2시간 후 42.8ppm으로 증가하여 1

시간동안 유지된 다음 나머지 시간동안은 6.12ppm의 초기농도를 유지한다. 이 들 실험의 

결과를 6.7ppm의 일정한 농도를 유지한 실험의 결과와 비교하여 Fig. 2 나타내었다.    

  용액의 농도가 증가하면 칼럼의 유출수에 포함된 silica의 농도도 증가하고 용액의 농

도가 감소하면 silica의 농도도 따라서 감소한다. 하지만, 일정농도의 실험결과와 1회의 

Fig. 1 Schematic diagram of continuous

        experimental system.
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변화를 준 실험결과를 비교하면 주입용액의 

농도가 원래의 초기농도로 환원된 후에도 유

출수의 농도는 여전히 높음을 알 수 있다. 

이는 높은 농도의 용액이 순간적으로 칼럼으

로 주입되는 동안 많은 양의 silica가 이온교

환에 의해 제거되어 이온교환수지의 가동용

량이 급격히 감소되었기 때문이다. 주입용액

의 농도가 초기농도로 환원된 다음부터 파과

곡선은 일정농도의 파과곡선과 같은 기울기

를 유지하며 더 빨리 평형상태에 도달하게 

된다. 주입용액의 농도에 2회의 변화를 준 

경우, 첫 번째 변화에 대응하는 파과곡선은 

위에서 언급한 것과 같은 경향을 보이나 두 

번째 변화에 대해서는 다른 경향을 나타내고 

있다. 이러한 현상은 두 번째 변화가 진행되

는 동안 이온교환수지의 silica제거능이 전부 

소실되어 이미 평형에 도달하였음을 의미한

다. 

2. 유속변화의 영향

  유속의 영향을 규명하기 위해 유속구배에 1 - 2회의 변화를 준 다음 유출수의 농도를 

분석하여 일정한 유속실험의 결과와 비교하였다. 1회의 변화를 준 경우, 유속은 초기 2시

간동안 2 ml/sec.로 유지되다가 1시간동안 4 ml/sec.로 증가한 다음 초기의 유속으로 환

원하여 나머지 시간동안 일정하게 유지된다. 

2회의 변화가 있는 경우, 초기 유속은 2 

ml/sec.이고 첫 번째 변화는 실험개시 후 1

시간 후에 발생하여 1시간동안 유지되고 두 

번째 변화는 실험개시 후 6시간만에 발생하

여 1시간동안 유지된다. 증가한 유속은 첫 

번째와 두 번째 변화 모두 4 ml/sec.이다.  

Fig. 3는 예상대로 silica의 파과곡선이 유속

변화에 대응하여 변화됨을 보여주고 있다. 

유속이 증가하면 유출수의 농도도 증가하고 

반대로 감소하면 농도도 감소한다. 이러한 

현상은 유속과 Reynolds수와의 상관관계를 

고려하면 설명될 수 있다. 주입용액의 유속

이 증가하면 Reynolds수가 증가한다. 

Reynolds수는 Carberry나 Kataoka의 물질

전달모델의 분모항에 나타나며(Haub et al. 

1986a,b), 따라서 Reynolds수가 증가하면 물

질전달계수가 작아지게 되고 결과적으로 이온교환속도가 감소하여 더욱 적은 양의 silica

이온이 음이온교환수지에 의해 제거됨을 알 수 있다.  

 

  

  Fig. 2 Effect of one and two peaks in

         feed concentration on silica  

         breakthrough curve.
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 Fig. 3 Effect of one and two peaks in

        velocity on silica breakthrough

        curve.
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결론

  본 연구에서는 초저이온 농도에서 실리카제거를 위한 혼합층이온교환 칼럼의 거동에 

대한 칼럼유입수의 농도 및 유속의 영향을 연속식 칼럼을 이용하여 실험적으로 분석하였

다. 이 들 모델인자들은 칼럼의 유출수에 포함된 실리카의 농도에 커다란 영향을 미치는 

것으로 나타났으며, 각 인자의 정량적인 영향을 실리카의 파과곡선을 분석하여 얻었다.   
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